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内容概要

本书系统地介绍了高压输变电设备在线故障监测与诊断技术的原理和监测技术。
主要内容为：①提出了用硬件构成矢量内积法测量高压输变电设备绝缘参数、等值电容和绝缘电阻的
方法；②阐述了谐波分析法测量高压输变电设备绝缘参数的方法；③提出了基2-FFT变换方法的误差
估计方法，对相关函数法测量高压输变电设备绝缘参数进行了系统研究；④提出了用小波变换求电压
、电流的自相关函数及互相关函数的方法；⑤根据实际的科研经验，总结了故障诊断软件的数学建模
方法，并对编程的软件方法进行了叙述。
    本书可作为高压电器绝缘测量领域的工程技术人员和相关专业的高校研究人员的参考书。
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编辑推荐

　　本书主要阐述了作者所领导的课题组多年从事高压电网交流电参数测量的科研工作体会，所有涉
及的主要内容都为作者的科研成果及发表的学术论文及学术专著。
用数字波形发生器与模拟数字乘法器构成的硬件正交分解式最优滤波器对高压电网电容型设备的漏电
流的硬件的滤波，以实现测量介质损耗参数：接地电阻、接地等值电容、漏电流及介质损耗角的方法
。
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