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内容概要

本书系统地介绍了建筑物内部及其小区各专业工种（供暖、建筑给排水、通风及燃气、消防与灭火、
空压与制冷系统等）的配管设计方法、水力计算原理与方法等。
分析了建筑流体管网的共性，如枝/环状管网水力计算基本理论与方法、计算机分析、管网压力分析、
流体机械及其与管网的匹配等，同时还就专业分工的具体特点兼顾了供暖、通风、建筑给排水、消防
及燃气水力计算的相对独立性。
    本书可作为高等学校建筑环境与设备工程专业的教材，也可作为环境工程、市政工程及城市规划等
专业的学生及专业人员的参考书。
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