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前言

　　中央空调的操作与维护是集制冷技术、空气调节技术、设备运行管理知识于一体的专业性很强的
技术门类。
要求从业者必须具备制冷和空调原理、制冷设备和空气调节设备基础知识以及制冷设备和空调设备的
管理、操作和维修技能。
　　中央空调设备的大规模使用，为学习中央空调操作和维护的大、中专毕业生提供了更多的工作机
遇。
学习中央空调操作和维护的大、中专毕业生在校学习期间，学习了较扎实的专业基础理论知识和实验
实习技能。
但由于种种因素限制，对中央空调操作和维护的专业技能还有所欠缺。
本书正是本着为大、中专相关专业毕业生和有一定基础理论知识的中央空调操作和维护的从业者强化
基本操作与维护技能的目的进行编写的。
　　本书在编写过程中本着巩固理论、突出实用技能的原则，以中央空调系统中的制冷设备及其操作
和维护为基本组成核心，系统地讲述了中央空调的基本构成及各种部件的结构、作用和工作原理，详
尽地讲述了中央空调系统起动、运行和日常管理及常见故障的维修方法等。
　　本书在内容上覆盖了中央空调操作和维护中常见的技术问题，反映了当前中央空调运行与维护的
技术水平，可作为中央空调操作和维护方面的培训和自修的专业教材。
　　本书适合大、中专院校学习中央空调操作和维护专业的毕业生上岗前详细阅读，也适合作为具有
高中以上文化程度的从事中央空调操作和维护的职工、相关院校师生作为专业学习的参考书。
　　为方便读者直观地学习中央空调制冷系统的操作技能，掌握对中央空调制冷系统常见故障的处理
方法，本书还配有中央空调制冷系统运行管理示范性操作光盘，可供大家在学习中体验实践操作。
　　本书由李援瑛主编，参编人员有李银台、曹艳芬、王文和和李晓等同志。
　　由于编者水平有限，书中难免有不妥和错误之处，恳请广大读者批评指正。
　　编者
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内容概要

本书是依据国家职业技能鉴定标准《中央空调操作员》的技能要求，以从校园到职场及从事中央空调
操作的读者朋友为对象而编写的。
书中依据《中央空调操作员》技能鉴定标准的要求，介绍了中央空调主要设备的结构和工作原理，重
点放在了中央空调设备的起动、运行中的管理、停机操作突发故障的处理方法和中央空调系统常见故
障的分析与处理方法等方面。
    本书适合具有一定相关基础知识的中央空调操作员、中职或高职院校相关专业师生阅读。
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章节摘录

　　4．冷却塔安装要求　　1)冷却塔入口端与相邻建筑物之间的最短距离不小于塔高的1.5倍。
　　2)冷却塔的安装位置不能靠近变电设备、锅炉房或其他有明火及有腐蚀性气体的场所。
　　3)冷却塔设置的间距要求如下：　　①逆流式冷却塔间距应大于塔高。
　　②横流式冷却塔间距应大于塔高的1/2。
　　③设置两台以上时，圆形逆流式冷却塔间距应大于塔体的半径；方形逆流式冷却塔间距应大于塔
体长度的1/2。
　　4)冷却塔基础要求如下：　　①冷却塔基础最小高度应为30cm，多台冷却塔的基础必须在一个平
面内。
　　②冷却塔基础要按规定尺寸预埋好水平钢板，各基础面标高应在同一水平面上，标高的误差要求
在±lmm内，分角中心误差要求在±2mm内。
　　③塔体放置应保持水平，在塔体脚座与基础之间应装设避振器。
　　5)冷却塔基本配管要求如下：　　①配管管径不得小于冷却塔的出配管出入水管的管径。
　　②冷却塔水泵和热交换器之间的出水管上应装控制阀。
　　③冷却塔与水泵之间的管道上应安装水过滤器。
　　④管径大于100mm的配管，在冷却塔与水泵之间的出入水管道上应安装防振接头或防振软接头。
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编辑推荐

　　《中央空调操作与维护》是本着为大、中专相关专业毕业生和有一定基础理论知识的中央空调操
作和维护的从业者强化基本操作与维护技能的目的进行编写的。
全书以中央空调系统中的制冷设备及其操作和维护为基本组成核心，系统地讲述了中央空调的基本构
成及各种部件的结构、作用和工作原理，详尽地讲述了中央空调系统起动、运行和日常管理及常见故
障的维修方法等。
《中央空调操作与维护》在内容上覆盖了中央空调操作和维护中常见的技术问题，反映了当前中央空
调运行与维护的技术水平，可作为中央空调操作和维护方面的培训和自修的专业教材。
 该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。
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