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内容概要

本书是为暖通设备管理专业学生准备的一本教材，内容以空气调节为主线，加入了通风工程中的有关
内容。
编写时从设备管理角度出发精简了冷负荷计算，空气热湿处理，净化系统等内容；加强了设备维护、
运行调节等内容，并介绍了一些较新设备。
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章节摘录

　　一个完整的建筑物空气调节系统应包括：冷（热）源设备、冷（热）媒输送设备、空气处理设备
、空气分配装置、冷（热）媒输配管道、空气输配管道、自动控制装置等。
这些部件可根据建筑物形式和空调空间的要求组成不同的空气调节系统。
因此，在设计时应考虑各种因素合理地选择空气调节系统。
　　4.1.1 按空气处理设备设置情况分类　　一、集中式空气调节系统　　将所有空气处理设备（包括
冷却器、加热器、加湿器、过滤器和风机等）设置在一个集中的空调机房内。
集中式空气调节系统又可分为单风管空气调节系统，双风管空气调节系统和变风量空气调节系统。
　　二、半集中式空气调节系统　　除了设置集中的空调机房外，还设有分散在空调房间内的二次处
理装置（又称末端装置），其功能主要是在空气进入空调房间前，对来自集中处理设备的空气做进一
步补充处理。
半集中式空气调节系统按末端装置的形式又可分为末端再热式系统，风机盘管系统和诱导器系统。
　　三、全分散空气调节系统　　将冷（热）源设备、空气处理设备和空气输送装置都集中在一个空
调机组内。
可以按照需要灵活、方便地布置在各个不同的空调房间内。
全分散空气调节系统不需要集中空气处理机房。
常用的有单元式空调器系统，窗式空调器系统和分体式空调器系统。
　　4.1.2 按负担室内空调负荷所用的介质来分类　　一、全空气空调系统　　全部由集中处理的空气
来承担室内的热湿负荷。
由于空气的比热小，通常这类空调系统需要占用较大的建筑空间，但室内空气的品质有所改善。
　　二、全水空调系统　　室内的热湿负荷全部由水作为冷热介质来承担。
由于水的比热比空气大得多，所以在相同情况下，只需要较少的水量，从而使输送管道占用的建筑空
间较少。
但这种系统不能解决空调空间的通风换气的问题，通常情况下不单独使用。
　　三、空气一水空调系统　　由空气和水（作为冷热介质）来共同承担空调空间的热湿负荷。
这种系统有效地解决了全空气空调系统占用建筑空间多和全水空调系统中空调空间通风换气的问题。
在对空调精度要求不高和舒适性空调的场合广泛地使用该系统。
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