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内容概要

　　本书是为高等工科院校给水排水工程专业编写的试用教材。
　　全书按40学时编写，以基本理论阐述为主，适当介绍本学科的某些新技术。
重点介绍公共与民用建筑室内给水、室内排水及热水供应的设计原理及方法。
　　编写过程中参照了《室内给水排水和热水供应规范》、《建筑设计防火规范》等国家有关部门颁
布的规范和标准。
　　本书以基本理论阐述为主，结合学科发展，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）等
最新标准，在第四版的基础上进行了修订。
　　本书适用于给水排水工程专业学生，建筑给水排水设计、施工、管理和研究人员。
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章节摘录

　　第1章 建筑内部给水系统　　建筑内部给水系统是将城镇给水管网或自备水源给水管网的水引入
室内，经配水管送至生活、生产和消防用水设备，并满足用水点对水量、水压和水质要求的冷水供应
系统。
　　1.1 给水系统的分类和组成　　1.1.1 给水系统的分类　　根据用户对水质、水压、水量、水温的
要求，并结合外部给水系统情况进行划分，有3种基本给水系统：生活给水系统、生产给水系统、消
防给水系统。
　　1.生活给水系统　　供人们在日常生活中饮用、烹饪、盥洗、沐浴、洗涤衣物、冲厕、清洗地面
和其他生活用途的用水。
近年随着人们对饮用水品质要求的不断提高，在某些城市、地区或高档住宅小区、综合楼等实施分质
供水，管道直饮水给水系统已进入住宅。
　　2.生产给水系统　　供生产过程中产品工艺用水、清洗用水、冷饮用水、生产空调用水、稀释用
水、除尘用水、锅炉用水等用途的水。
由于工艺过程和生产设备的不同，这类用水的水质要求有较大的差异，有的低于生活用水标准，有的
远远高于生活饮用水标准。
　　3，消防给水系统　　消防灭火设施用水，主要包括消火栓、消防卷盘和自动喷水灭火系统喷头
等设施的用水。
消防水用于灭火和控火，即扑灭火灾和控制火势蔓延。
消防用水对水质要求不高，但必须按照建筑防火规范要求保证供给足够的水量和水压。
　　4.组合给水系统　　上述3种基本给水系统可根据具体情况予以合并共用。
如：生活一生产给水系统、生活一消防给水系统、生产一消防给水系统、生活一生产一消防给水系统
。
　　系统的选择，应根据生活、生产、消防等各项用水对水质、水量、水压、水温的要求，结合室外
给水系统的实际情况。
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编辑推荐

　　本书是在《建筑给水排水工程》（第四版）的基础上，根据全国高等学校给水排水工程专业指导
委员会对《建筑给水排水工程》课程教学的基本要求编写。
本书是专业指导委员会推荐的高等学校给水排水专业本科生教材。
 本书以基本理论阐述为主，结合本学科的发展并参照《建筑给水排水设计规范》（GB 50015—2003）
等国家有关部门最新颁布的标准进行了修订。
编写过程中吸收了部分学校在建筑给水排水工程教学中积累的经验和近年来国内外建筑给水排水工程
的新技术，反映了建筑给水排水工程学科的发展趋势。
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