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内容概要

　　《BIM软件系列教程：安装算量软件高级实例教程（第2版）》中涉及的专业有：强电工程、弱电
工程、暖通空调工程、给排水工程、消防喷淋工程、消防报警工程。
您可以根据自己目前所从事的专业，有选择地阅读《BIM软件系列教程：安装算量软件高级实例教程
（第2版）》的相关章节，对于各专业通用的部分，若在某些专业的叙述中未涉及到，可参考其他专
业的有关描述。
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