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内容概要

本书是“通信电源设备使用维护手册”丛书之一，全面介绍了通信信息系统防雷接地应用技术。
全书共分为10章：前3章介绍防雷接地和通信网络基本理论，包括雷电基本概论、通信供电系统及雷电
影响通信设备基本规律等；第4～8章介绍防雷接地具体技术的应用方法，包括地网、通信局（站）防
雷、防雷工程设计与施工、防雷元器件、避雷器等；第9章主要介绍防雷接地维护管理方法；第10章介
绍防雷接地灾害事故的应急处理，探讨防雷接地技术发展中一些亟待解决的难题。
　　本书大量采用了在实际中提炼出来的具有良好实施效果的应用技术、经验及方法，避免了某些深
奥的论述和烦琐的理论计算。
本书语言简洁，内容通俗实用，理论联系实际，可操作性强，是从事防雷工程的设计、施工和维护技
术人员必备的工具书，也可作为通信院校有关专业的课本或教学参考用书。
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章节摘录

　　第1章　雷电的基本概论　　1.1　雷电起源　　1.1.1　云雾粒子的荷电机理　　在我国绝大多数
地方，雷电是降水过程（包括降雨和降雪）中的一种伴随现象，正所谓“电闪雷鸣、风雨交加”。
但在少数地方也有其他异常天气过程会产生雷电现象。
通过大量的云中电场探测，发现在云团的产生和发展阶段，也一直是云中电荷、云中电场产生和发展
阶段。
闪电是云中电场发展到一定阶段所产生的云中、云地之间的电荷放电的表现。
要研究雷电必然会碰到一个根本性问题：云中电荷究竟是怎样产生的？
坦率讲，这个谜团到今天为止还没有完全打开，云雾粒子的起电机理还一直是全世界大气物理学家探
索研究的重要问题之一。
　　云雾粒子的起电机理，是指固态和液态云雾粒子携带正、负电荷的物理过程和原理。
有关云雾粒子的起电机理虽进行了大量实验研究和理论分析，但有关云雾粒子起电机理的理论有很多
种，目前各种起电机理的理论都有漏洞，不能很完善地解释云雾粒子荷电的实际观测结果，因此，云
雾粒子的起电机理仍有待进一步深入研究。
这里仅介绍目前比较流行的大气离子扩散起电机理、选择性吸附大气离子起电机理、感应起电机理
等3种云雾起电机理理论。
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