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前言

　　变频技术是应交流电动机无级调速的需要而诞生的，它是采用电力半导体器件将电压和频率固定
不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电能的种静止变流技术，在以工频交流电为主的用电场合
具有广阔的应用前景。
　　变频器自问世以来引起了国内外电气传动界的普遍关注，现已成为极具发展潜力和影响力的高新
技术产品。
以变频器为主构成的现代变频调速系统具有损耗低、效率高、外部电路简单等显著优点，因此，近年
来在电气传动领域得到了日益广泛的应用。
变频调速系统是电气传动系统的重要组成部分，其性能的优劣直接关系到整个系统的安全性和可靠性
指标。
为此，掌握变频调速技术特性是将变频技术应用到电气传动领域的理论基础，同时也是保证构成的变
频调速系统具有较高的性价比、最简单的外围电路和最佳的性能指标的技术基础。
变频调速系统的工程设计、参数设置和调试，是从事变频调速系统设计和应用的工程技术人员必须掌
握的工程应用技术。
　　本书结合我国变频器的工程应用情况及一线工程技术人员的实际需求，将变频调速的基本理论知
识和变频调速系统的工程设计、参数设置、系统调试、工程实例有机地融为一体，系统地介绍了变频
调速系统的工程设计与调试技术。
本书在写作上力求做到通俗易懂和结合实际，以使从事变频调速系统工程设计和应用的工程技术人员
从中获益。
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内容概要

　　本书结合国内外变频调速技术的应用情况和发展趋势，系统地介绍了变频调速系统工程设计与调
试中经常涉及的理论知识、工程应用技术和实际操作技能，具体包括变频调速系统的主电路设计、控
制与检测电路、安装与布线技术、参数设置与调试、通信网络与现场总线以及工程应用实例等内容。
本书内容新颖实用，文字通俗易懂，具有较高的实用价值。
　　本书可供电气传动、自动控制、航天及家电等领域从事变频调速技术研究开发、设计和应用的工
程技术人员阅读，也可供高等学院电力电子、电气传动、工业自动化等专业的师生参考。
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章节摘录

　　第2章 变频调速系统主电路设计　　2.1 变频器的选择　　通用变频器的选择包括型式选择和容量
选择两个方面，其总的原则是首先保证可靠地满足工艺要求，再尽可能节省资金。
要根据工艺环节、负载的具体要求选择性能价格比相对较高的品牌和类型。
　　2.1.1　变频器的选型　　1.变频器的类型　　选用变频器时一定要做详细的技术经济分析论证，
对于那些负荷较大且非变工况运行的设备不宜采用变频器。
变频器具有较多的品牌和类型，价格相差很大。
为此，必须了解变频器的技术特性和分类方法。
变频器可以从以下不同的方面进行分类。
　　①按控制方式分为通用型和工程型。
通用型变频器一般采用给定闭环控制方式，动态响应速度相对较慢，在电动机高速运转时可满足设备
恒功率的运行特性，但在低速时难以满足恒功率要求。
工程型变频器在其内部设有自动补偿、自动限制的环节，在设备低速运转时可保持较好的特性以实现
闭环控制。
　　②按控制功能分为普通功能型变频器、具有转矩控制高性能型变频器和矢量控制高性能型变频器
。
　　③按安装形式可分为以下4种，可根据受控电动机功率及现场安装条件选用合适的类型。
第一种是固定式（壁挂式），功率多在37kW以下；第二种是书本型，功率为0.2-37kW，占用的空间相
对较小，安装时可紧密排列；第三种是装机、装柜型，功率为45-200kW，需要附加电路及整体固定壳
体，体积较为庞大，占用的空间相对较大；第四种为柜型，控制功率为45-1500kW，除具备装机、装
柜型的特点外，它所占用的空间更大。
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