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内容概要

　　《智慧数据中心(全彩)》对现阶段转型大背景下数据中心的部署、运营、管理和演进进行了清晰
的阐述，并结合IBM
公司大量的一线实践案例，分析、总结了在数据中心整个生命周期内的常见问题，提出了对应的解决
方案，具有很高的理论和实践价值。

　　《智慧数据中心(全彩)》帮助企业管理人员和技术人员，在资源有限的情况下最大化地利用好数
据中心，引进新技术和新的运营模式，提高效率并灵活支撑业务发展，并帮助他们更透彻地理解数据
中心未来的发展趋势，及早做出积极的准备。

　　读者对象：对于企业管理层、数据中心的运维人员，《智慧数据中心(全彩)》都可以作为切实可
用的参考手册。
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章节摘录

版权页：插图：无疑，HVAC在整个数据中心中耗能最高。
不过，近年来制冷机组的能效已显著改进，新型制冷机组能耗降低了50％。
更换至少使用了15年的制冷机组和冷却泵，可以节省大量费用。
不过，每种制冷机组的工作因环境条件而不同，了解符合环境要求的制冷机组是十分重要的。
HVAC由许多部件组成。
制冷机组：排除数据中心产生的热量，有时也指用冷媒水作散热介质的冷却系统。
水冷机组比风冷机组耗电量低。
风冷机组：采用冷凝器盘管散热。
用风扇吹冷凝器盘管，将热排到大气中。
这些系统的耗电量比水冷系统高，因为湿表面比干表面散热效率高。
水冷机组：通常用于大容量应用场合。
它们将热排到单独的水源中，一般为水塔，通过水蒸发将热量散到大气中。
不过，如果靠近河、湖，也可以利用这种水源通过浸没冷却散热，作为更便宜、能效更高的方法。
冷却塔需要大量维护工作，因为冷凝水会生成矿物质沉淀，需要用化学溶剂清除。
水冷机组比风冷机组耗电量低，作为副产品的热水还可以用来为建筑供暖，或提供给游泳池。
冷却泵：使水经机房空调（CRAC）、成排制冷机组和后门热量交换器在整个数据中心循环。
为提高泵的工作效率，可在现有泵~DH装VSD控制装置，提高效率，降低电耗。
空调机组（AHU）：根据环境温度及内部温度要求冷却或加热外部空气。
高能效AHU可以重用一定比例经过冷、热调节的空气，从而节省能源，提高效率。
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编辑推荐

《智慧数据中心(全彩)》是由电子工业出版社出版的。
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