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前言

煤矿生产由于受到瓦斯、水、电、火、煤尘、顶板等灾害的威胁，加上煤矿自然条件和生产条件都很
复杂，所以搞好煤矿安全生产是保障国家财产和人民群众生命安全的一件大事，它关系到国民经济的
发展和社会的稳定。
随着我国社会主义市场经济体制的发展，煤炭工业面临着良好的发展机遇，煤炭企业正在向高产、低
耗、安全和集约化生产方向发展。
但是，煤炭企业安全生产形势仍较为严峻：一方面，煤矿开采深度正在不断加深，生产条件更加复杂
化；另一方面，一些煤炭企业仍然存在着盲目追求最大经济效益、不重视安全生产的行为。
因此，依法加强对煤矿企业安全生产的监察，加强煤矿安全人员专业基本知识和基本技能的培训，并
通过培训全面提高煤矿企业从业人员的安全素质，提高他们上岗后安全生产和处理实际问题的能力，
是摆在煤炭行业人员面前迫在眉睫的任务。
针对煤炭行业电工安全培训资料缺乏的现状，在教材编写中以电气安全方面的知识为主，内容覆盖面
广，基本上保证了知识的系统性和连贯性，力求浓缩、精炼，突出针对性、典型性和实用性。
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内容概要

电气安全是煤矿安全生产中非常重要的一部分。
本书介绍了电工基础知识、电气防爆及供电设备、井下低压电网三大保护、电工井下事故的预防、井
下避灾与自救互救等基本知识，对煤矿电工以及从事煤矿作业的有关人员有很强的指导作用。
    本书适合煤矿电工以及从事煤矿作业的技术人员、管理人员和工人阅读参考。
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章节摘录

插图：耐压试验时，非被试绕组必须接地，这是因为各绕组之间、绕组对地之间（油箱、铁芯等）都
有电容。
当对高压绕组进行试验时，在低压绕组接地的情况下，试验电压加在高压绕组对低压绕组和油箱、铁
芯等接地部位之间，也就是主绝缘上。
如果低压绕组不接地，则在高压绕组对低压绕组和对接地部位之间的回路中，试验电压加在这两个电
容上，其上的电压分配与电容量成反比。
（2）加压方法试验电压初始值应不超过1／3全试验电压，以防止操作瞬变过程中引起的过电压的影响
，然后与测量相配合尽快均匀地增加试验电压（但要保证测量仪表能准确读数），以免造成在接近试
验电压时变压器上耐压时间过长（从达到75％试验电压开始以每秒2％～3％的速度上升即可）。
在全试验电压下停留60秒，然后迅速降低电压至1／3全试验电压以下，切断电源结束试验。
不得在高于1／3全试验电压时突然切断电源，以避免瞬变过程产生过电压导致故障或造成不正确的试
验结果。
4.大型电动机直流泄漏电流与直流耐压试验（1）对电动机进行直流泄漏电流和直流耐压的测定与用兆
欧表测量绝缘电阻的原理相同，只是使用的直流电压较高，而且是逐步分段上升的。
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编辑推荐

《煤矿电工安全培训读本》由化学工业出版社出版。
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