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前言

　　电工作为特种作业，不仅由于电气技术的专业性强，更是因为其对安全保护要求的特殊性，所以
从事电工作业的上岗人员在岗前必须进行安全作业技能的专门培训，并要考试合格。
为帮助广大即将成为电工或刚刚成为电工的读者了解及掌握电工的安全作业的要求及技能，编者根据
多年的实践及教学、考核的经验编写了本书。
　　本书是根据国家关于电气作业人员安全培训考核大纲要求和国家及地区电气安全规程编写而成，
全书用简练的语言配以生动的图片，介绍了电气工作的基本安全要求、安全技术措施和组织措施、电
气安装基本要求、电气绝缘要求、接地保护、接零保护、漏电保护、临时用电管理等安全要求，适合
初入电气行业的技术工人学习使用。
　　由于编者的水平有限，不妥之处请大家指正。
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内容概要

本书对电气操作中最基本的安全要求作了全面的概述。
简练的语言配以丰富生动的图片，令本书内容既直观，又实用，使读者容易掌握、轻松学习。
    本书内容主要包括：电气安全工作基本要求，变电站值班工作的安全要求，倒闸操作、低压线路上
的检修工作等基本操作的安全要求，导线、漏电保护器等常见用电设备的安全要求，以及现场触电急
救方法和电器火灾的防范安全要求。
    本书适用于初入电气行业的技术工人学习，也可供电气安全管理人员和技术人员参考。
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章节摘录

　　1.变（配）电所配电装置应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况等条件安排设备的
清扫检查工作。
一般情况下，至少每年一次。
　　2.变（配）电所配电装置停电清扫检查的内容一般规定如下：　　（1）清扫瓷绝缘表面污垢，并
检查有无裂纹、破损及爬闪痕迹；　　（2）检查导电部分各连接点的连接是否紧密，铜、铝接点有
无腐蚀现象，若已腐蚀，清除腐蚀层后涂导电膏；　　（3）检查设备外壳（系指不带电的外壳）和
支架的接地线是否牢固可靠，有无断裂（断股）及腐蚀现象；　　（4）对充油设备应检查出气瓣是
否畅通，并检查是否缺油。
对油量不足的设备补充油时，10kV及以下充油设备应补充经耐压试验合格的油；35kV及以上者应补充
同牌号油或经混油试验合格的油；　　（5）检查传动机构和操作机构各部位的销子、螺丝是否脱落
或缺少，操作机构的拉、合闸是否灵活；　　（6）对配电装置的架构应检查：　　①各部位螺栓有
无松动及脱母现象；　　②混凝土有无严重裂纹、脱落现象；　　③钢架构有无锈蚀现象，锈蚀处应
涂刷防腐漆；　　④检查接地线是否良好，有无锈蚀、断裂（断股）等现象。
　　3.变（配）电所的高压配电装置及设备应根据本规程有关要求，安排预防性试验。
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