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前言

　　随着国民经济的迅速发展，用电设备不断增加，工矿企业和农村电工的队伍也日益壮大。
为了满足广大电工及电气工程技术人员的工作需要，我们编写了这本《简明电工手册》。
　　本手册是根据广大电工及电气工程技术人员的实际需要而编写的，内容包括电工基础知识、电工
材料、电工仪表、常用低压电器、交流电动机、直流电机、控制电机、变压器、交流电力拖动、常用
小型发电设备、低压供配电线路、室内配电线路与电气照明、电力电子技术、可编程控制器、变频器
、电动机软启动器、不间断供电电源、安全用电等。
在编写过程中，本着从广大电工的实际需要出发，在内容上力求简明实用、通俗易懂，重点介绍了常
用电气设备的基本结构、工作原理、安装和使用维修、常见故障及其排除方法等基本知识和技术数据
。
在表达方式上，尽可能采用插图立体化、数据表格化，以便于读者理解和查找有关内容。
同时，还注意到内容的先进性，手册中介绍的电工产品主要是经过国家有关部门鉴定的新产品，但考
虑到维修工作的需要，手册中还介绍了目前仍在使用的部分老型号产品。
　　本手册由孙克军主编，杨征为副主编，第1、2章由杨征编写，第3、18章由孙丽君编写，第4章由
闫和平编写，第5、6章由马丽编写，第7、8章由孙克军编写，第9章由王鹏编写，第10、11章由王晓晨
编写，第12章由刘浩编写，第13章由郭英军编写，第14章由王慧编写，第15章由赵小鹏编写。
第16、17章由严晓斌编写。
编者对关心本手册出版、热心提出建议和提供资料的单位和个人在此一并表示衷心感谢。
　　由于编者水平所限，手册中难免会有不妥之处，欢迎广大读者批评指正。
　　编者
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内容概要

　　本手册是根据广大电工及电气工程技术人员的实际需要而编写的，内容包括电工基础知识、电工
材料、电工仪表、常用低压电器、交流电动机、直流电机、控制电机、变压器、交流电力拖动、常用
小型发电设备、低压供配电线路、室内配电线路与电气照明、电力电子技术、司编程控制器、变频器
、电动机软启动器、不间断供电电源、安全用电等，介绍了常用电气设备的基本结构、工作原理、安
装和使用维修、常见故障及其排除方法等。
列有大量的数据表格和插图，内容简明实用．
　　本手册适合广大电工及电气工程技术人员使用，也可作为培训和考核电工的参考书。
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