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内容概要

随着我国医药产业的发展，企业急需大批既懂得药厂设备和车间工艺设计知识，又具有一定药学专业
基础的应用型、技能型人才。
按照21世纪高职高专培养面向社会第一线具有较强应用能h和创新能h的高素质、技能型人才的目标要
求，结合专业实际和岗位实际，在充分调研的基础上，秉着“需用为准、够用为度、实用为先、兼顾
前沿”的原则，确立了本课程的授课内容及教材编写纲要，由具有多年制药企业工作经验的“双师型
”教师作为本教材的主编。
    在我国医药行业不断发展和GMP认证制度全面实施的形势下，本书在编写上力求反映先进典型的药
厂生产设备的原理、现状和发展，以GMP对制药生产厂房、设备、设施等硬件的要求为主线，全面介
绍了药厂设备及车间工艺设计。
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章节摘录

　　压缩空气灭菌设备通常使用空气过滤器对空气进行过滤除菌。
　　1．空气过滤器捕捉悬浮微粒的机理　　悬浮微粒和微生物是制药厂空气中的主要污染物质。
要把悬浮微粒从空气中清除出去，一般可采用过滤分离、离心分离、重力分离、电力分离和洗涤分离
五种方法：悬浮微粒都存在粒径小、质量轻的特点，因此主要是采用过滤分离的方法来清除空气中的
悬浮微粒，对应的分离装置称为空气过滤器。
　　在过滤空气时，利用滤料孔隙将大于孔隙尺寸的微粒阻留的现象称为过滤作用或筛滤作用。
由于滤料的孔隙往往比悬浮微粒的粒径大得多，大部分的悬浮微粒不能通过过滤去除，所以过滤作用
是很有限的。
实际上，空气过滤器捕捉悬浮微粒的作用是比较复杂的，除有上述筛滤作用外，至少还有以下四种作
用，即惯性作用、扩散作用、重力作用和静电作用。
对某一微粒来说，上述各种微粒捕捉作用并非同时有效，起主导作用的往往是其中的某一种或几种作
用，这要根据微粒的尺寸和密度、纤维精细度、纤维层的填充率、气流速度等条件决定。
　　2．空气过滤器的特征　　空气过滤器属于净化技术的范畴，空气过滤器的特点如下：（1）空气
过滤技术多用于通风及空调进气系统中，净化大气中的粉尘颗粒，使进入室内的空气更为干净。
利用空气过滤器能捕集亚微米粒子，甚至能捕集有毒粒子及承担某些生产工艺过程中空气的超细净化
。
　　（2）空气过滤器的纤维组织常使用金属网格、无纺织物或特殊纸质的滤材，也可根据不同的净
化要求使用不同的滤材，但其所用滤料孔隙较大。
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