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内容概要

　　《水电站计算机监控技术与应用》以&ldquo;理实融合，实践育人&rdquo;理念作指引，校企合作
进行编写。
教材采用项目化的方式重新组织和序化教学内容，与电气运行与维护岗位群工作过程相衔接，把全国
职业核心能力培养与测评内容进行渗透开发：既能够培养电气运行与维护岗位群技能（即硬能力），
又能够注重学生职业核心能力（即软能力）培养的教学项目和任务，最终使本教材成为硬能力和软能
力相结合的、立体化的、项目化的教材。
　　《水电站计算机监控技术与应用》采用基础理论和应用技术部分按照知识结构进行，工程技术部
分按照项目化的结构进行编写，改变了以往单一知识体系结构编写的方法。
《水电站计算机监控技术与应用》分为四个部分。
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章节摘录

版权页：插图：（2）运行状态监测。
状态变化分为两类：一类为自动状态变化，如由自动控制或保护装置动作而导致的状态变化；另一类
为受控状态变化，如由计算机监控系统的命令引起的状态变化。
发生这两种状态变化都应显示并打印。
（3）保护动作监测。
上位机定时扫描检查各保护装置状态信号，一旦发生动作将随即记录保护名称及其动作时间，并
在CRT上即时显示并发出音响报警。
计算机监控系统对故障状态信号的查询周期一般不超过2s。
（4）控制操作过程监视。
其主要包括以下几个方面：①开停机过程监视。
开（停）机指令发出后，计算机监控系统自动显示相应的机组开（停）机画面。
一般开（停）机画面显示的内容有机组接线图、开（停）机顺控流程图、机组主要参数、棒图（P、Q
、I和V）以及异常事件列表等。
开（停）机过程的流程图实时显示开（停）机过程中每一步骤的执行情况，提示在开（停）机过程受
阻时的受阻部位及其原因，进行分步执行或闭环控制等。
此外，设备操作还可采用典型操作票和智能操作票等方式，典型操作票是将各种典型的操作全部列出
的操作票，以备调用；智能操作票则是根据当时的实际情况，因地制宜地开列出相应的操作票，供操
作员参考使用。
②设备操作监视。
当需要进行倒闸操作时，计算机监控系统能够根据全站当前的运行状态及隔离开关闭锁条件，判断该
设备在当前是否允许操作，并自动执行该项操作。
如果操作是不允许的，则提示其原因并尽可能地提出相应的处理办法。
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编辑推荐

《水电站计算机监控技术与应用》为浙江省高等教育重点建设教材之一。
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