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内容概要

本书是《600MW火力发电机组培训教材》之一，主要讲述大型发电厂中600MW汽轮发电机及相关的
电气系统与电气设备，内容包括发电厂电气一次系统的构成和运行原理、600MW 汽轮发电机及励磁
控制系统的特点、大型汽轮发电机的运行、大型变压器的主要结构部件与运行管理、高压开关电器的
原理和性能、发电机变压器组和超高压线路的保护、发电厂的防雷与过电压保护以及发电厂的电气控
制和调度通信等。
    本书可作为从事600MW火力发电机组电气安装、运行、调试和维修人员的培训教材，也可作为从
事300-800MW 火力发电机组工作的电气人员、电力工程技术人员、管理干部和大专院校有关师生的参
考书。
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