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内容概要

　　本书全面阐述电力网中电能测量的技术问题，全书共十二章，第一章和第二章介绍电力系统电压
互感器实际运行负荷下误差的推算方法和推算公式，第三章介绍电压互感器的现场校验方法和测试技
术。
第四章介绍电容式电压互感器的原理、误差分析及现场校验测试技术。
第五章介绍电流互感器的现场校验方法和测试技术。
第六章介绍500kV高压线路计量用电流互感器的现场校验测试技术。
第七章介绍大电流互感器的现场校验方法和测试技术。
第八章介绍电压互感器二次回路压降及其带来电能计量误差的测试方法和计算方法。
第九章介绍降低电压互感器二次回路压降及其带来计量误差的技术改进措施。
第十章、第十一章和第十二章介绍强功率三相电路交流电能(电功率)和强功率整流系统整流效率测量
综合误差的测试、计算、更正技术；电功率(电能)和整流效率在线测量不确定度的分析、计算技术以
及减小测量不确定度的技术改进措施。
　　全书分析正确、计算严谨、方法科学、实用性强，具有较高的学术价值。
　　本书可供电力、电冶、电化等工业部门及大电力用户从事电磁测量、电能计量、强电在线测试、
大型整流设备整流效率精密在线测试、大型汽轮机缸效率及输出电功率精密在线测试、大型电力设备
改造后节能降损效果评价试验的技术人员及工人阅读与参考。
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　根据任意两种负荷下电压互感器误差，推算实际运行负荷下误差的通用计算公式第三节　几种常见
测试负荷下的简便推算公式第四节　根据相电压误差推算线电压误差第五节　推算法的误差分析第六
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场校验方法和测试技术第八章　电压互感器二次回路压降误差的测试技术第九章　降低电压互感器二
次回路压降带来电能计量误差的改进技术第十章　强功率三相三线电路交流电能（电功率）测量综合
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