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前言

　　本书对热力发电厂能量转换原理、主辅设备和主辅热力系统进行了比较全面的介绍。
书中热力系统的介绍以亚临界、超临界压力600Mw机组为主，兼顾中等容量机组及超超临界压力机组
，并加强了设备结构的介绍，同时以适当的篇幅介绍了核电常规岛热力系统的基本内容以及火电厂节
能方面的内容，以拓宽学生的视野。
　　书中有关的技术数据、资料均按新技术、新政策、新设计规范编写，力求概念准确清晰、深入浅
出，便于自学。
　　本书由太原电力高等专科学校邱丽霞主编，并编写绪论、第四章；山西电力职业技术学院韩晓琳
、杨淑红任副主编，韩晓琳编写第三、五、六章，杨淑红编写第二、七章；太原电力高等专科学校郝
艳红编写第一章。
全书由太原理工大学范江老师主审，主审老师对本书进行了认真仔细的审阅，提出了诸多宝贵意见，
对书稿质量的提高起了很大的作用，在此深表谢意。
　　本书在编写过程中借鉴了有关兄弟院校、制造厂、电力设计院和发电厂诸多文献和资料，在此表
示诚挚的谢意。
　　由于编者水平所限，书中难免出现疏漏与不足之处，恳请读者批评指正。
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内容概要

本书为21世纪高等学校规划教材。
    全书针对火力发电厂的能量转换原理、主辅设备和主辅热力系统进行了比较全面的介绍。
    书中内容适应经济社会发展和科技进步的需要，反映了本行业的新知识、新技术，紧密联系生产实
际，符合专业培养目标和课程教学基本要求。
本书内容丰富，较好地体现了教学内容弹性化、教材结构模块化的特点。
    本书可作为普通高等院校本、专科学生相关专业教材，也可作为相关工程技术人员的参考用书。
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章节摘录

　　第一章　热力发电厂的热经济性　　第一节　热力发电厂热经济性的评价方法　　一、评价热力
发电厂热经济性的主要方法　　凝汽式发电厂生产电能的过程是一个能量转换的过程，即燃料的化学
能通过锅炉转换成蒸汽的热能，蒸汽在汽轮机中膨胀做功，将蒸汽的热能转变成机械能，通过发电机
最终将机械能转换成电能。
在整个能量转换过程的不同阶段存在着数量不等、原因不同的各种损失，使热能不能全部有效利用。
发电厂热经济性是通过能量转换过程中能量的利用程度或损失大小来衡量或评价的。
要提高发电厂的热经济性，就要研究发电厂热量转换及利用过程中的各项损失产生的部位、大小、原
因及其相互关系，以便找出减少这些热损失的方法并提出相应措施。
　　评价发电厂热经济性的方法主要有两种：以热力学第一定律为基础的热量法（热效率法）；以热
力学第一定律和热力学第二定律为基础的（火用）方法。
　　热量法是以燃料化学能从数量上被利用的程度来评价电厂的热经济性，单纯以数量来衡量，没有
考虑能量的质量问题。
由于其直观、易于理解，计算方便，目前被广泛用于电厂热经济性定量分析中。
　　（火用）方法是以燃料化学能的（火用）被利用的程度来评价电厂的热经济性的，既考虑了能量
的守恒性又反映了能量在品质上的差异，揭示出了能量在传递、转换过程中的方向性、条件性和可能
的转换程度。
一般用于电厂热经济性定性分析。
　　二、热量法　　热量法以热力学第一定律为理论基础，以热效率或热损失率的大小来衡量电厂或
热力设备的热经济性，因此热量法又称为热效率法。
　　热效率反映了热力设备及系统将输入能量转换成输出有效能量的程度，在发电厂整个能量转换过
程的不同阶段，采用各种效率来反映不同阶段的能量的有效利用程度，用能量损失率来反映各阶段能
量损失的大小。
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