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内容概要

红外检测技术在电力工业中的应用越来越广泛，该技术能在设备带电的状态下，发现运行没备的过热
性缺陷。
本书涵盖了主要输变电设备热缺陷的典型红外图谱，主要包含变压器类设备，断路器设备，隔离开关
设备，互感器类设备，高压开关柜设备，电容器设备，线路类设备，变电二次设备，变电站绝缘子设
备及其他电力类设备的红外热像图谱。
    本书资料翔实，图文并茂，对安全生产具有实际的指导作用。
    本书可作为供电企业的运行人员和检修人员的学习培训用书，还可作为电力专业大、中专院校对高
级技能人员的培训用书。
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