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内容概要

《国家电网公司生产技能人员职业能力培训教材》是按照国家电网公司生产技能人员标准化培训课程
体系的要求，依据《国家电网公司生产技能人员职业能力培训规范》(简称《培训规范》)，结合生产
实际编写而成。
    本套教材作为《培训规范》的配套教材，共72册。
本册为通用教材的《电气设备及运行维护》，全书共十五章，61个模块，主要内容包括发电厂、变电
站及电力系统概述，电力系统中性点运行方式，短路电流的实用计算，载流导体的发热和电动力，高
压电气设备的选择，开关电器，互感器，补偿设备，母线、绝缘子、电力电缆，电气主接线，配电装
置，保护接地，操作电源，电力变压器的运行与维护知识，高压配电装置的运行与维护知识等。
    本书是供电企业生产技能人员的培训教学用书，也可以作为电力职业院校教学参考书。
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