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前言

　　本书编写本着“理论够用，重在应用”的原则，重点介绍工厂供配电系统的基本知识和基本理论
、计算方法、运行和管理，反映工厂供配电领域的新产品和新技术。
在内容编排上，注重理论教学和工程实际相结合，力求做到重点突出，实践性强，每章有小结、思考
题与习题。
在叙述上力求做到深入浅出，结合例题进行讲解，便于学生学习和理解。
通过学习使学生掌握工厂供配电系统的知识和理论，并具备供配电系统的运行、管理和工程设计能力
，分析和解决问题的能力。
为了便于学生熟悉常用设备的技术参数，书末还附有常用设备的主要技术数据。
　　本书共分11章，何首贤、杨卫东任主编，谭积成任副主编，刘学军主审。
其中第1章、第3章、第7章、第9章、第11章由杨卫东编写，第2章、第6章、第8章由何首贤编写，第4
章、第5章、第10章由谭积成编写。
全书由何首贤负责统稿。
　　本书计划讲授70学时。
，由于各校教学时数不同，可根据教学需要进行增减。
　　感谢常州工学院唐志平教授，沈阳农业大学朴在林教授对本书提出的宝贵意见，在此向他们表示
衷心地感谢！
　　限于编者水平，书中不妥和疏漏之处在所难免，欢迎批评指正，本人将不胜感激。
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内容概要

　　本书为高职高专电气自动化技术专业规划教材。
全书理论和实践并重，加强了理论知识和实践技能的联系，理论知识保证够用为度，实践技能更注重
针对性和应用性，深浅适中，内容全面，重点介绍工厂供配电系统的基本知识和理论、计算方法、运
行和管理，反映工厂供配电领域的新产品和新技术。
　　本书共分11章，主要内容有工厂供配电系统和电力系统的基本知识，电力负荷计算，短路电流计
算，工厂变配电所及一次系统，高低压电气设备的选择与校验，工厂电力线路，工厂供配电系统的继
电保护，工厂变电所二次回路和自动装置，电气安全、防雷和接地，工厂电气照明，工厂供配电系统
的运行和管理。
每章都配以丰富的例题和小结，思考题与习题。
　　本书可作为高职高专电气自动化技术专业及电类相关专业的教材，也可作为应用型高等学校、函
授大学电类专业的教学用书和从事供配电工作的工程技术人员学习用书。
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章节摘录

　　核能发电厂利用原子核的核能生产电能。
核燃料在原子反应堆裂变释放核能，将水转换成高温高压的蒸汽，其生产过程与火电厂基本相同。
　　风力发电厂利用自然界风力带动风车叶片旋转，再通过增速机将旋转的速度提升来带动发电机发
电。
风力发电不需要燃料，也不会产生辐射或空气污染，因此，在全世界正在形成一股热潮。
　　2.变电所　　变电所的任务是接受电能，变换电压和分配电能。
为了实现电能的远距离输送和将电能分配到用户，需将发电机电压进行多次电压变换，这个任务由变
电所完成。
变电所由电力变压器、配电装置和二次装置等构成。
按变电所的性质和任务不同，可分为升压变电所和降压变电所：升压变电所一般建在发电厂，任务是
将低电压变换为高电压；降压变电所一般建在靠近负荷中心的地点，任务是将高电压变换到一个合理
的电压等级。
按变电所在电力系统中的地位和作用不同，又分为枢纽变电所、地区变电所和工厂变电所。
　　仅用于接受电能和分配电能的场所称为配电所，而仅用于将交流电流转换为直流电流或反之的电
流变换场所称为换流站。
　　3.电力线路　　电力线路将发电厂、变电所和电能用户连接起来，完成输送电能和分配电能的任
务。
电力线路有各种不同的电压等级，通常将220kV及以上的电力线路称为输电线路，110kV及以下的电力
线路称为配电线路。
配电线路又分为高压配电线路（110kV）、中压配电线路（35～6kV）和低压配电线路（380／220V）
，前者一般作为城市配电网骨架和特大型企业供电线路，中者为城市主要配网和大中型工厂供电线路
，后者一般为城市和企业的低压配电网。
　　4.电网　　电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所称为电网，是电力系统中除发电厂
和电能用户之外的部分。
通常，电网往往以电压等级来区分，如10kV电网，实际上是指某一电压级的相互联系的整个电力线路
。
　　电网可按电压高低和供电范围大小分为区域电网和地方电网。
区域电网范围大，电压一般在220kV及以上；地方电网范围小，电压不超过110kV，工厂供电系统就属
于地方电网的一种。
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