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内容概要

本书全面阐述了高电压试验方法和试验技术，如电气设备的常规绝缘试验、在线检测、绝缘油的色谱
分析和局部放电试验等。
共十五章，第一～第四章介绍了各种绝缘试验的基本试验方法、原理和试验中应注意事项；绝缘油的
气相色谱分析方法；电气设备的局部放电试验和在线检测方法。
第五～第十五章则介绍了具体的电气设备和电网的试验、分析和判断。
本着理论联系实际韵原则，结合现场实际，着重介绍了基本的试验方法、现场注意事项、各种干扰的
排除、误差分析和对试验数据的去伪存真，阐述了电气设备的试验数据的分析和试验结果的判别，强
调了用信息融合的方法，对电气设备的真实状态进行诊断。
    本书可供电力系统中从事现场试验和技术监督的工程技术人员阅读，亦可作为高等院校电力工程专
业的本科生和硕士生的参考用书。
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章节摘录

　　第一章 电气设备的绝缘试验　　第二节　泄漏电流和直流耐压试验　　一、泄漏电流　　由于绝
缘电阻测量的局限性，所以在绝缘试验中就出现了测量泄漏电流的项目。
关于泄漏电流的概念在第一节中已加以说明。
测量泄漏电流所用的设备要比兆欧表复杂，一般用高压整流设备进行测试。
由于试验电压高，所以就容易暴露绝缘本身的弱点，用微安表直测泄漏电流，就可以随时进行监视，
灵敏度高。
并且可以用电压和电流、电流和时间的关系曲线来判断绝缘的缺陷。
因此，它属于非破坏性试验。
　　因为电压是分阶段地加郅绝缘物上，所以可以对电压进行控制。
当电压增加时，薄弱的绝缘将会出现大的泄漏电流，也就是得到较低的绝缘电阻。
　　（一）泄漏电流的特点　　测量泄漏电流的原理和测量绝缘电阻的原理，本质上是完全相同的，
而且能检出缺陷的性质也大致相同，但由于泄漏电流测量中所用的电源了般均由高压整流设备供给，
并用微安表直接读取泄漏电流，因此，它与绝缘电阻测量相比又有自己的以下特点：　　（1）试验
电压高，并且可随意调节，测量泄漏电流是对呻定电压等级的被试设备施以相应的试验电压，这个试
验电压比兆欧表额定电压高得多，所以容易使绝缘本身的弱点暴　　露出来。
　　（2）泄漏电流可由微安表随时监视，灵敏度高，测量重复性也较好。
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编辑推荐

　　高电压试验是高电压技术的一个重要组成部分，是判断电气设备状态的基本手段。
高电压试验是制造厂、建设安装部门和电力生产部门都必不可少的一种技术手段。
同时高电压试验还是科学研究的重要手段。
因而高电压试验在电力系统生产中占有举足轻重的地位。
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