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内容概要

本书以建筑智能化系统的基本组成部分和结构为框架，从监控对象分析、系统结构分析、组成部件分
析、选型设计计算、工程设计与解析、实际工程案例分析等方面进行了详细讲解，重点介绍了建筑智
能化领域常见的、具有代表性的，以及作为一个合格的建筑智能化系统工程师必须掌握的内容。

全书分为七篇共二十三章，主要内容包括：空调通风系统的控制、给排水设备监控系统、电气设备监
控系统、楼宇设备监控系统的工程设计、火灾报警探测系统、火灾报警控制系统、自动灭火控制系统
、消防自动化系统的工程设计、视频监控系统、入侵报警系统、门禁控制与智能卡系统、安防自动化
系统的设计与计算、计算机网络系统、电话通信系统、综合布线系统、通信网络系统、卫星与有线电
视系统、公共广播与音响扩声系统，以及某智能化大厦工程设计方案。

    本书适合于建筑设计院所、智能化系统集成公司等单位的从事工程设计、施工、管理的工程技术人
员阅读，也适合各大专院校相关专业师生作为参考用书。
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章节摘录

　　（4）走廊楼梯公共照明。
走廊楼梯公共照明一般除保留值班照明外，其余的灯在下班后可以控制关掉以节约能源。
　　（5）障碍照明。
高层建筑必须在顶部设置障碍照明指示灯，并对其进行自动监控和管理。
　　（6）应急照明。
必须对应急照明包括疏散照明、备用照明、安全照明和事故照明进行监视。
疏散照明是为了使人员在紧急情况下能安全地从室内撤离至室外或某安全地区（如避难间）而设置的
照明及疏散指示标志；备用照明是在正常照明失效时，为继续工作或暂时继续工作而设置的照明；安
全照明则是在正常照明突然中断，为确保处于危险的人员安全而设置的照明；事故照明为在正常照明
因故障熄灭后，供事故情况下继续工作或安全通行的照明。
　　（7）特殊的照明系统。
智能建筑的特殊照明是指建筑物内特殊场所的照明。
其特殊房间一般指周围环境条件与一般常温干燥房间不同的场所。
如多尘、潮湿、腐蚀性气体、火灾或爆炸危险的场所等。
这些场所的照明要着重考虑安全、可靠、便于维修和有较好的照明效果。
　　（8）建筑物景观照明。
对建筑进行景观照明可采用投光灯，当光线配合协调、明暗搭配适当时，建筑物犹如一座玲珑剔透的
雕塑品耸立于夜幕之中，给人以美的享受。
　　2.系统控制类型的划分　　照明控制系统有多种形式，主要有：中央集中控制型和分布式智能控
制型。
需要注意的是，有的照明控制产品是楼宇自动化系统生产厂家作为BAS的子系统被开发出来的，自然
与BAS兼容。
而有的照明控制系统则是由电器生产商开发的，这类系统如果要纳入BAS，则存在二者在软硬件方面
的兼容问题，在系统设计、选型时就应作充分的考虑。
　　（1）中央集中控制型。
中央集中控制型照明控制系统实际上是非独立的监控系统，照明系统监控是通过楼宇自动化系统
的DDC控制器实现的。
由楼宇自控系统（BAS）提供一个或多个DDC控制器，来对照明系统做简单的显示控制。
具有设计简单，功能单一，无需接口，显示操作统一的优点。
　　⋯⋯
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