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内容概要

　　《建筑电气安装工》是建筑工系列之一。
共分11个任务，主要内容有：电工学基础知识、常用工具与线缆、施工准备、常见室内线缆敷设、电
气照明安装、动力及控制设备安装、电缆安装、接地与防雷装置安装、建筑弱电工程安装、施工现场
临时用电、安全用电常识。
本书可作为进城务工人员的技能培训用书，也可作为建筑业从业人员的参考读物。
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章节摘录

　　转子绕组根据其结构可分为鼠笼式和绕线式两种。
　　鼠笼式转子通常有两种结构型式：中小型异步电动机的鼠笼式转子一般为铸铝式转子，即把熔化
了的铝直接铸在转子铁芯槽内成为一个整体，连同两端的端环及风扇叶一起铸成，风扇叶在电机运行
时搅动机内空气利于散热；另一种结构是在转子槽内放置铜条，铜条两端分别焊接在两端端环上，因
形似鼠笼，所以称为鼠笼式转子。
这种电动机称为鼠笼式电动机。
　　绕线式转子是在平行槽内嵌入对称的三相绕组，并把它接成星形，即将其末端接在一起，首端分
别接在转轴上的3个彼此绝缘的滑环上，经电刷与外电路连接，这种电动机称为绕线式电动机。
绕线式电动机可通过转子绕组外接电阻的方式调速，常用于大吨位的起重机上。
3）三相异步电动机的调速方法　　（1）变极调速变极调速方法以改变三相异步电动机定子的磁极对
数使电动机转速得到调节，现有双速、三速、四速等多种变极调速电机。
变极调速的优点是所需设备简单，缺点是电动机绕组引出线较多，不能实现平滑调速，且调速级数少
。
　　（2）变压调速变压调速方法是通过改变三相异步电动机定子绕组的输入电压而达到调节电动机
的转速。
优点是它是一种无级的、连续的调速方法，即电机的速度可按要求的规律连续变化；缺点是调速时效
率较低，如使用晶闸管调压，还会引起主电路三相电压波形严重畸变，不仅影响供电质量，还造成电
机严重发热。
　　⋯⋯
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