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内容概要

本书是高职高专机电类专业统编教材，是根据全国水利水电高职教研会制定的高电压技术课程教学大
纲编写完成的。
全书共分8章，内容包括绝缘材料的绝缘性能及放电机理、绝缘的劣化及试验技术、电力系统过电压
及保护设备和保护措施、电力系统的绝缘配合等，着重介绍了高电压技术的基本概念及工程应用中的
关键问题，对近年来高电压技术领域中的新技术和新进展作了较多的介绍。
    本书为高职高专机电类专业高电压技术课程教材，也适用于高等院校成人教育机电类或电气类专业
，同时也可以作为电力工程技术人员的参考用书。
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章节摘录

　　第1章 高电压下材料的绝缘性能　　1.1 概述　　自然界的物质根据其物理导电性能可分为三类，
即容易导电的导体（电阻率为10（-6）-10（-2）Ω·cm）、不导电的绝缘体（电阻率为l0g～1022Ω
·cm）以及处于导体和绝缘体之间的半导体。
在电力系统中，用气体、液体、固体绝缘材料或它们的组合把各种电气设备的导电部分与接地的外壳
或支架隔离开，以保证这些电气设备的正常运行。
而这些绝缘物质在外电场的作用下会产生许多物理现象，如极化、电导、电离、损耗和击穿放电等，
正确理解和认识这些现象，对我们进行绝缘结构的合理设计、绝缘材料的合理利用以及对绝缘性能的
准确评估有着非常重要的意义。
　　1.1.1　电介质的极化　　从绝缘体的电介质性质来看，可以把气体、液体、固体绝缘体称做电介
质。
一切物质内部都有正电荷和负电荷，通常情况下正、负电荷处于相对平衡状态，物质呈现电中性，当
外加电压后，正、负电荷受电场力的作用，其相对位置发生变化，尽管内部正、负电荷仍相互抵消，
但随着正、负电荷相对位置的变化，电介质表面出现电荷，这种现象称为电介质的极化，出现的电荷
称为极化电荷。
一般用相对介电常数，来表示电介质极化的程度。
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